
1,90 kW

1,90 kW2,50 kW2,15 kW1,90 kW 3,55 kW

2,15 kW 1,80 kW 1,45 kW 1,45 kW 1,90 kW 1,80 kW 2,25 kW 1,45 kW 1,90 kW 1,55 kW 1,00 kW 1,80 kW 1,00 kW 1,80 kW 1,35 kW 1,00 kW 1,90 kW 1,75 kW3,60 kW

2,50 kW2,50 kW2,50 kW2,50 kW2,60 kW2,60 kW3,20 kW

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mmciecz 6,35 mm

gaz 9,35 mm

ciecz 9,53 mm
gaz 15,88 mm

ciecz 9,53 mm
gaz 15,88 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 12,70 mm

ciecz 12,7 mm
gaz 28,58 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 9,53 mm
gaz 15,88 mm

ciecz 9,53 mm
gaz 15,88 mm

ciecz 12,7 mm
gaz 25,58 mm

ciecz 12,7 mm
gaz 25,58 mm

ciecz 12,7 mm
gaz 25,58 mm

ciecz 12,7 mm
gaz 25,58 mm

ciecz 12,7 mm
gaz 25,58 mm

ciecz 12,7 mm
gaz 25,58 mm

ciecz 12,7 mm
gaz 25,58 mm

ciecz 9,53 mm
gaz 19,05 mm

ciecz 9,53 mm
gaz 19,05 mm

ciecz 9,53 mm
gaz 15,88 mm

ciecz 9,53 mm
gaz 15,88 mm

ciecz 9,53 mm
gaz 15,88 mm

ciecz 9,53 mm
gaz 19,05 mm

ciecz 9,53 mm
gaz 19,05 mm

ciecz 12,7 mm
gaz 28,58 mm

ciecz 12,7 mm
gaz 28,58 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mmciecz 6,35 mm

gaz 9,35 mm
ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 12,70 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 12,70 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

- PRZEWÓD ISTNIEJĄCY - CIECZ
- PRZEWÓD ISTNIEJĄCY - GAZ
- PRZEWÓD ISTNIEJĄCY - KANALIZACJA

- PRZEWÓD PROJEKTOWANY - CIECZ
- PRZEWÓD PROJEKTOWANY - GAZ
- PRZEWÓD PROJEKTOWANY - KANALIZACJA

- LOKALIZACJA ISTNIEJĄCEJ WEWNĘTRZNEJ
   JEDNOSTKI KASETONOWEJ

- JEDNOSTKA PROJEKTOWANA 
   WEWNĘTRZNA, KASETONOWA

- NUMER POKOJU / OBLICZENIOWE 
ZAPOTRZEBOWANIE ZYSKÓW CIEPŁA
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ciecz 6,35 mm
gaz 12,70 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

ciecz 6,35 mm
gaz 9,35 mm

P 439 P 437 P 435 P 433 P 431 P 429 P 427 P 425 P 423 P 421 P 419 P 417 P 415 P 413 P 411 P 409 P 407 P 405 P 403 P 401

P 402P 404P 406P 408P 410P 412P 414P 416P 418P 420P 422P 424

1,80 kW
P 411

2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

2,8 kW2,2 kW 3,6 kW 3,6 kW 2,8 kW 2,8 kW 2,8 kW 2,8 kW 2,8 kW 2,8 kW2,8 kW

2,8 kW

2,2 kW

2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

TEMAT : P R O G R A M   F U N K C J O N A L N O - U Ż Y T K O W Y
na wykonanie instalacji klimatyzacji na IV piętrze budynku biurowego

w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A

   ADRES: ul Kossutha 13, 40-844 Katowice

   INWESTOR: NFZ w Warszawie, Śląski OW, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice

   TYTUŁ RYSUNKU: RZUT IV PIĘTRA

   OPRACOWAŁ: mgr inż. arch Paweł Szaraniec NR RYS
0.1

SKALA
1:100


